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SST- ROBOTY SERWISOWE KOTŁOWNI WODNEJ 




1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące serwisowania kotłowni wodnej (gazowej) na Bloku Operacyjnym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności serwisowe kotłowni wykonywane na kotłowni zasilającej Blok Operacyjny Szpitala. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

1) Przegląd i konserwacja układów automatyki oraz palnika, który ma obejmować:
a) sprawdzenie parametrów pracy kotłowni wodnej,

b) sprawdzenie prawidłowości działania rozdzielni elektrycznej obsługującej kocioł,

c) sprawdzenie prawidłowości działania stacji zmiękczania wody,

d) sprawdzenie parametrów nastaw palnika,

e) czyszczenie i regulacji palnika,
f) kontrolę pracy pomp obiegowych w trybie automatycznym i ręcznym,
g) sprawdzenie działania aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej, 
h) sprawdzenie elementów termoizolacyjnych kotła,
i) sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających (zawory bezpieczeństwa, STB, czujnik minimalnego poziomu wody w kotle),
j) likwidacji drobnych przecieków, 
k) sprawdzenie szczelności instalacji gazowej wraz z ewentualnym jej uszczelnieniem i wystawieniem osobnego protokołu dla tego typu badań,
l) regulacji i kontroli systemu sterowania (automatyki  kotła),
m) kontrola naczyń przeponowych (sprawdzenie ciśnienia po stronie powietrza),
n) sporządzanie dla Zamawiającego protokołów z przeprowadzonych przeglądów wraz z wynikami pomiarów i zaleceniami do wykonania,
o) czyszczenie filtrów siatkowych,
p) kontrola zasobnika c.w.u.,
q) czyszczenie płomieniówek,
zgodnie z załączonym do oferty harmonogramem prac sporządzonym samodzielnie przez Wykonawcę z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
2) Ponadto obowiązkiem serwisu jest:

a) zapewnienie wykwalifikowanej obsługi technicznej posiadającej niezbędne uprawnienia do realizacji zamówienia, 
b) zapewnienie wszelkich niezbędnych narzędzi i środków do realizacji zamówienia,

c) typowanie urządzeń kotłowni do remontu lub wymiany,

d) sporządzenie kosztorysu dla Zamawiającego w przypadku konieczności wymiany uszkodzonych urządzeń, 

e) przygotowanie urządzeń do odbioru UDT oraz obecność serwisu w trakcie corocznego dozoru kotła przez Urząd Dozoru Technicznego. 

f) zapewnienie pełnego 24 godzinnego serwisu przez 365 dni w roku,
g) sporządzenia na żądanie zamawiającego lub co najmniej raz na 2 lata: protokołu sprawdzenia stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.) art. 62 ust. 1 pkt 1,
h) w przypadku awarii kotłowni tj. braku C.O., C.W.U. i C.T. serwis po zgłoszeniu telefonicznym na numer awaryjny zapisany w umowie ma pojawić się w przeciągu maksymalnie 8 godzin,
i) serwis techniczny wykonawcy ma sporządzić niezwłocznie protokół stwierdzający usterkę oraz kosztorys jej usunięcia wraz z przedmiarem robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r. nr 130 poz. 1389). Awaria będzie usuwana przez wykonawcę po zatwierdzeniu przez Zamawiającego kosztorysu naprawy,
1.4. Wymagania dotyczące prowadzenia prac serwisowych.

Serwis jest odpowiedzialny, za jakość i realizację robót zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną. Podczas realizacji robót Serwis winien przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane                       z wypełnieniem wymagań związanych z BHP nie podlegają odrębnej zapłacie i winny być uwzględnione w cenie umownej (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
2. WYPOSAŻENIE KOTŁOWNI

Kotłownia na Bloku Operacyjnym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju wyposażona jest: 

1) kocioł De Dietrich C330-280ECO na gaz, rok produkcji kotła i palnika 2014.

2) Pompy obiegowe C.O. – 2 szt.
3) Pompy obiegowe C.T. – 1 szt.
4) Pompy obiegowe C.W.U. – 2 szt.

5) Naczynie przeponowe – 2 szt. 

6) Zasobnik ciepłej wody o pojemności 500 dm3
3. MATERIAŁY
Wszystkie materiały użyte do prac serwisowych muszą posiadać aktualne, polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom.  

4. SPRZĘT
Serwis jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

5. TERMIN REALIZACJI
Termin realizacji: 12 miesięcy od 28.07.2022 r.
6. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatność po wykonanych przeglądach potwierdzonych protokołem. 

Busko-Zdrój 04.04.2022 r.

5

[image: image1.png][image: image2.jpg][image: image3.png][image: image4.jpg]